
 راهنمای نصب سنسور

 

 انواع روش های نصب سنسور -1

 عمل کرد : ریروش ز 3از  یکی به توانینصب سنسور م یبرا

 . یوارینصب به صورت د -1

 استاندارد لیر ینصب رو -2

 زیبه صورت آو نصب -3

 موارد بالا به تفصیل در قسمت ویدئوهای سنسور توضیح داده شده است.

 

 اتصال به شبکه -2

 .می کنیمها اقدام  میها نسبت به اتصال س میس یبا توجه به رنگبنددر جای مدنظر ، سنسور  قرار دادناز  پس

 رنگ بندی مورد استفاده برای اتصال سنسور به شبکه مطابق جدول زیر می باشد. شفرضیصورت پ به

 آبی مشکی قهوه ای سفید

A B Supply (9v-24v) GND 

 

 شود. بررسیکابل  ینصب شده روبرچسب رنگ بندی  ، حتما حیاتصال صحاطمینان از  یبراتذکر : 

 

 جعبه سنسور یرو ینشانگرها تیوضع -3

بار در  3) سریعشروع به چشمک زدن ( Status)چراغ قرمز رنگ  ه،یثان 3پس از اتصال ولتاژ به دستگاه و گذشت حدود  حالت آماده به کار : -

از  یدستور مدباس نیاول افتیرد یحالت نشان دهنده حالت انتظار سنسور برا نیباشد. ا یخاموش م( Modbus)رنگ  یکند و چراغ آب ی( مهیثان

 ماند. یم تیوضع نینکند در هم افتیدر یکه دستور یباشد و تا زمان یشبکه م

 

کند و همزمان با  ی( مکباری هیثان 3شروع به چشمک زدن آهسته )هر  (Statusدستور، چراغ قرمز رنگ ) نیاول افتیپس از در حالت فعال : -

 زند. یچشمک م کی (Modbusرنگ ) یچراغ آب ،یدستور مدباس افتیهربار در

 

توسط سنسور  یدیدستور جد چگونهیه قه،یدق 4که پس از گذشت  یباشد، در صورت یکه سنسور در حالت فعال م یهنگام حالت هشدار : -

چراغ قرمز ( هیبار در ثان 3) عیدهد ؛ سنسور با چشمک زدن سر یدستگاه احتمال قطع ارتباط با شبکه مدباس را م نکهینشود به علت ا افتیدر

 کند. یهشدار م تیاعلام وضع (Statusرنگ )


